
木造３階建て学校の実大火災実験（本実験）の結果【速報】

30分後

全館延焼→軸組工法
部分の屋根の燃え抜け

18分後

防火壁を通じ
た延焼が発生

122分後
全館倒壊

150分後
消火開始

１階出火室の窓から火炎噴出
（再着火から）

92分後

消火開始

72分後

防火壁より西側の
軸組工法部分が倒壊

０分後

３階に延焼

点火 ６分20秒後
２階に延焼
３分30秒後

０分後
50分後

点火 局所的な火災に留
まったため再着火 （再着火から）

39分後

（再着火から）
79分後

２階に延焼 ３階に延焼
（再着火から）

89分後

１階出火室の窓から火炎噴出
２分50秒後

95分後

枠組壁工法
部分が倒壊

96分後

防火壁
が倒壊

45分後

枠組壁工法部分の
屋根の燃え抜け

０分後
点火

注）経過時刻は今後の精査の結果見直すことがある。

20分後

局所的な火災に留
まったため再着火 （再着火から）

135分後

消火開始１階出火室の窓から火炎噴出
（再着火から）

48分後
（再着火から）

63分後

２階に延焼 ３階に延焼
（再着火から）

67分後
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報
】

点火～１階火炎噴出 ～２階延焼 ～３階延焼

点火～１階火炎噴出 ～２階延焼 ～３階延焼
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