
（１）想定される回数

６回／年

（２）想定される工事

① 間仕切撤去、新設

② 照明器具、スイッチ、コンセント、電話機、電話回線等の増移設及びこれに伴う

配線配管の変更

③ 放送設備、防犯・警報設備、映像音響設備等の増移設及びこれに伴う配線配管の変更

④ 空調機器の増移設これに伴う配管の変更

⑤ 衛生設備の増移設及びこれに伴う配管の変更

⑥ 消火、防災設備の増移設これに伴う配管配線の変更

⑦ 建具の増移設

⑧ 上記に伴う床、壁、天井の仕上工事

⑨ サインの変更、追加

⑩ 上記に伴う中央監視制御装置等各種制御機器の設定変更

⑪ その他レイアウト変更に付帯する工事

（３）想定される変更レイアウト

（約100㎡の範囲を変更）

注1）

注2）

参考資料5-5 レイアウト変更の想定

室面積約255㎡ 室面積約255㎡

「（１）想定される回数」は想定であり、年度において異なる場合がある。

「（２）想定される工事」及び「（３）想定される変更レイアウト」は変更の程
度が最も少ないと想定される例を示したものであり、事業期間中のレイアウト変
更の程度はこれに限定されるものではないことに留意すること。

変更前 変更の例
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