
シャッターの閉鎖機構（不具合が生じない場合）の概要

天井塞ぎパネル（シャッターが中に収納）

煙（熱）感知器

①閉鎖開始

煙（熱）感知器が煙または熱を感知するか、手動
閉鎖装置等の起動によって、防火扉及び防火
シャッターが作動する。

防火扉

②閉鎖中

（天井塞ぎパネル降下時）

手動閉鎖装置

防火シャッターが自重で降下し始め、天井塞ぎパ

天井塞ぎパネル

ネルが押し下げられて開く。
同時に防火扉も閉鎖を始める。

防火シャッター

防火扉の方が防火シャッターよりも先に閉鎖する
（3秒程度）。

（防火扉閉鎖完了）

（裏面の状況）

防火シャッターが閉鎖し

③閉鎖完了

天井塞ぎパネル

防火シャッターが閉鎖し、
防火区画が完成する。


