
 

 

福山市ホテル火災について 

 

住宅局建築指導課 

平成24年５月16日 

 

１．火災の概要（総務省消防庁による） 

 発生日時：平成２４年５月１３日(日) 覚知６時５８分 

 発生場所：広島県福山市西桜町１－１２－２４ ホテル・プリンス 

 被 害 者：死者７人（男性３人、女性４人） 

負傷者３人（重傷２人、軽傷１人） 

火災概要：全焼 

 

２．建物の概要（総務省消防庁による） 

 構造：鉄筋コンクリート造（２階部分一部木造） 

 階数：４階建て 

用途：ホテル 

建築面積：５１３㎡ 延べ面積：１３６１㎡ 

１階：駐車場 

２階：客室 

３階：客室 

４階：機械室 

 

３．建築経過 

昭和３５年８月１８日 建築確認 

・木造２階建て建築物 旅館、延べ面積３５７㎡ 

昭和４２年６月７日 建築確認 

・鉄筋コンクリート造３階建て（塔屋付き）建築物、ホテル、延べ面積９１２㎡ 

昭和４３年２月１３日 完了検査 

※ その後建築確認申請はなされていない。 

 

４．建築基準法令違反 

 用途による耐火建築物要求（３階建て以上のホテルは耐火建築物とすること）への不適合

（建築基準法第２７条）等 

※ 福山市は、昭和６０年から平成２３年まで計６回防災査察を実施。現行法に不適合の

事項について改善の指示。なお、当時福山市はこの建築物を既存不適格として扱ってい

た。 
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